Se connecter sur la VM CA2 :
On peut aussi se connecter sur la VM CA2 soit en RDP soit en VMWare vSphere Client (voir les accès sur KeePass AT PV -> RP Japon -> CA2).
Je recommande la connexion en RDP.

Ouvrir SQL :
voir les accès sur KeePass AT PV -> RP Japon -> CA2.

Ouvrir nouvelle requête :
	Générer la table TimeSlices :
EXEC [ConextControlData].[dbo].TimeSlices @date = '2019-12-01 00:00:00'

Le @date correspond à la date du premier jour du mois que l’on souhaite générer.
Vérifier dans la table « [ConextControlData].[dbo].[TimeSlices] » la correspondance avec les alarmes qui on étés exportées via CA2. 
Remarque : les alarmes sont découpées par tranche de 15 minutes dans le table « TimeSlices » , il faut donc vérifier ce découpage également. 

Générer les données énergie :
« exec [Dev_AI].[dbo].[Extraction_donnees_energie] @site=1, @date ='2019-12-01 00:00:00' »

Mettre le @site = 1 pour générer les données énergie pour le site Enokibayashi, @site=2 pour Ebisawa, @site=4 pour Yaïta, @site=5 pour Ross River et @site=6 pour Shichinohe 2.
Le @date correspond à la date du premier jour du mois que l’on souhaite générer.
Lancer la requête, vérifier dans la partie « Messages » qu’il y a tous les jours du mois.

Générer les données onduleurs :
« exec [Dev_AI].[dbo].[Extraction_donnees_inverter] @site=1, @date ='2019-12-01 00:00:00' »

Mettre le @site = 1 pour générer les données énergie pour le site Enokibayashi, @site=2 pour Ebisawa, @site=4 pour Yaïta, @site=5 pour Ross River et @site=6 pour Shichinohe 2.
Le @date correspond à la date du premier jour du mois que l’on souhaite générer.
Lancer la requête, vérifier dans la partie « Messages » qu’il y a autant de tableaux que d’onduleurs sur tous les jours du mois.



Générer les données RP15min :
exec [ConextControlData].[dbo].[TimeSlices] @date ='2019-07-01 00:00:00' 

exec [Dev_AI].[dbo].[Extraction_donnees_RP_15min] @site=1, @date ='2019-07-01 00:00:00' 


Sur le C:\ de la VM, prendre le dossier qui correspond au mois généré dans le dossier « ‘’NomDuSite’’_Reports » et le coller sur le serveur AI dans : « P:\Projets\ARIRI1024 - TMA Japan 2018-2019 Reprise AIRI886\4 Dossier technique\4.2 Documents AI\4.2.5 Monthly Data\CA2» dans le dossier qui correspond au site souhaité.
Le mettre aussi sur Pydio dans « Japan_Report -> CA2» dans le dossier qui correspond au site souhaité.
Ensuite générer les rapports Excel comme décrit dans le paragraphe 2 du wiki : 
https://wikiai.aifrance.com/wikiai/doku.php?id=tma:pv:procedures:maintenance_preventive_japon 
Penser à vérifier que la correspondance entre les alarmes onduleur présentes dans la table « [pv_db].[dbo].[ALR] » avec le temps que l’on retrouve dans la colonne « downtime » des onduleurs dans le rapport Excel.  ATTENTION : les heures de la table SQL sont à l’heure UTC et dans le fichier Excel les heures sont à l’heure du Japon (UTC + 9). 
[bookmark: _GoBack]Lorsque le rapport « _Annual Report.xlsm » sera généré, le placer dans Pydio dans le dossier « Japan_Report -> CA2 -> Exchane_CA2 » 
