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Date ModificationRev. Modification Arch.Arch. Rev. Date C
A 19.03.10 Emission originale

B 08.04.10 Regroupement Array Box 4-6-5-3-1-2

C 16.04.10 Implantation des capteurs

IN
V
8
 G
T
1
0
0

PTR1

EthEth

PTR1 et PDL

COMPTAGE AUX. 

TGBT PV

PM 9

1 PT1000

1 Pyran.

BJ1

BJ3

1 PT1000

1 Pyran.

BJ2

BJ5

BJ6

BJ4

1 PT1000

1 Pyran.

Sous Champ SUD

INV 1-2-5

3 AB 8 voies

24 strings

API PTR1

(Base PC)

Com8Com7Com6

Isol. 

Galva.

Isol. 

Galva.

Interface 

RS Eth

IN
V
4
 G
T
3
0

Interface 

RS Eth

RS422

120 Ohms

Interface 

RS Eth

IN
V
5
 G
T
3
0

Interface 

RS Eth

IN
V
6
 G
T
3
0

Com 3

PDL

Routeur ADSL

Infos 

postes

T°in

Vers Panneau à leds

SM6

IMEDF / CM /QM 

Longueur max 1200m

T°ext

PM810

Isol. 

Galva.

T°1

Pyrano.1
Pyrano.2

RS485

RS422

Ethernet Cuivre

Ethernet optique

E/S ANA ou TOR

Legende

Capteurs

T° Mesure de Temp

T°ext 

perf
Capteur de perf

Sepam

S48

Com5

Rio
Aux.

Interface 

RS Eth

IN
V
7
 G
T
3
0

Interface 

RS Eth

IN
V
3
 G
T
3
0

Interface 

RS Eth

IN
V
2
 G
T
3
0

Interface 

RS Eth

IN
V
1
 G
T
3
0

Switchs réseau

EthEthEthEthEthEth

Eth

Eth

Sous Champ NORD

INV 3-4-6

3 AB 8 voies

24 strings

Ombrières

INV 7-8

1 AB 8 voies

2 AB 16 voies

38 strings

BJ8

BJ9

BJ7

120 Ohms

T°2

Anémom (4-20mA)

Girouette (4-20mA)

Pluviometre (pulse)

Station meteo

1 PT1000

1 Pyran.

1 PT1000

1 Pyran.

sesa137088
Zone de texte 
DOE




